電流大小對身體之危害

	電流值 
	對身體之危害程度 

	0.2毫安培以下 
	無感覺 

	0.2-0.6毫安培 
	開始有電震感覺 

	2-10毫安培 
	手會合攏抓住接觸之電氣本體 

	15毫安培 
	肌肉麻痺 

	20毫安培 
	窒息 

	20-40毫安培 
	呼吸失效 

	40-90毫安培 
	心室纖維震顫 

	100-200毫安培 
	死亡 

	210毫安培 
	心臟靜止 

	220毫安培 
	灼傷 


  資料來源：馮紀恩，電氣安全，1995 
電氣小百科
接地
用電機器設備與配電系統，都應施行接地，以保護人員及機具的安全。
將用電設備（如變壓器、電動機、金屬導線管、洗衣機、電熱器等）的非帶電金屬部份（外殼）加以接地，就是設備接地，其主要目的有二：
1. 當用電設備的絕緣劣化而漏電時，提供漏電電流一條低阻抗回路，使斷路器能跳脫以保護人員及機具的安全。
2. 非帶電金屬外殼，因事故或靜電感應等因素，產生的電位升高或電荷之積聚時，能經由接地予以有效降低或將電荷疏導至大地，以防止人員碰觸導致感電事故的發生。
· 應裝置漏電斷路器之用電設備或線路
1. 建築或工程興建之臨時用電設備。
2. 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備。游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備。
3. 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路。
4. 灌溉、養魚池及池塘等用電設備。
5. 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路。
6. 住宅、旅館及公共浴室之電熱水器及浴室插座分路。
7. 住宅場所陽台之插座及離廚房水槽一‧八公尺以內之插座分路。
8. 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備。
9. 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈、號誌燈、廣告招牌。
10. 人行地下道、路橋用電設備。
11. 慶典牌樓、裝飾彩燈。
12. 由屋內引至屋外裝設之插座分路。
13. 遊樂場所之電動遊樂設備分路。
14. 對地電壓超過150伏之路燈線路。
接地原理設計 
接地是為了防止人員感電、防止機器設備產生靜電火花以及避雷等作用而設計。大地是一不良導電物體。雖然大地之電阻率甚高，但電流一進入大地之後，因大地之廣大斷面而使其電阻近似於零。 
一般接地電極之種類有：(1)金屬地下水管；(2)建築鋼料；(3)混凝土外包電極；以及(4)接地環。其原理為利用電的特性將危險電流導至較大的承受體(一般為大地)。接地效果要好其電阻必須相當小：特種地線工程其接地電阻應保持在10歐姆以下；綜而言之，地線的接地電阻應小於100歐姆。 
電氣危害之防範 
電氣危害的防範措施主要的有電氣設備接地、電氣火災的防止以及電氣的安全管理。家庭或工廠中之接地導體之故障電流多半經過接地金屬導體回到電源；而實際上很少電流是流經大地。對於大型機器如洗衣機、烘衣機等，可能因長久使用導致外殼生銹。若人接觸到生銹的部份就有可能被電到，所以做好接地措施可將電流引導至大地，便不會對人造成傷害。另外，在接地導線上不可裝設開關及保險絲。接地線的連接方式亦需正確，如果將開關安裝在接地線上雖然也可以開關電氣設備，但是當開關關掉時，電氣仍然和火線相連，無法發揮接地線之效果；若是不小心誤觸內部的電路，仍有觸電的危險。
工廠管理方面為防止電器引起火警而採用之勘查表

	一. 一切新電器裝置或修改工程是否在電器工程師之監督下進行?
	

	二. 所在工廠內更改任何設計製造過程，是否由對防火有認識之人員査視現場，以確保不會涉及電力的危險？
	

	三.所有電器裝置是否均由貴場之電器技師作安全檢查?
	

	四.貴廠之電器裝置是否經常檢查?(記著凡與熱力,震動,腐蝕或水氣有關之特殊情形鷹特別加以留意)
	

	五.電器裝置發生故障時，是否立即加以修理？
	

	六.除電器技師外，閣下是否禁止任何人整理機器，開啟保險絲箱或進行其他電器工程？
	

	七.閣下是否避免使用過長的臨時電線裝備？如必須作臨時裝備之舉時，是否在用完後進快將其拆除？
	

	八.閣下是否採取措施，以確保發動機及其所推動之機器內的工作廢料經常清除？
	

	九.貴廠之廢料和垃圾是否每天清除？
	

	十.在所有因空氣充滿蒸汽，氣體或塵粒而容易引起燃燒的地方，是否裝有特別預防設備，以確保使用電力時的安全？
	

	十一.在潮濕環境中使用的電器是否屬於防潮的一類？
	

	十二.由於有許多火警接由開著的電器沒人看管所致，閣下是否裝設預防溫度劇烈上升之保護器？
	

	十三.放工後，是否有專人負責將工廠內所有不使用的電器裝置關掉？
	

	十四.閣下是否對避免使用手提電力發熱器並確保空氣在經過對流式類型的發熱器得以暢通無阻？
	

	十五.閣下是否將易燃物品放置在遠離燈光設備之處？
	

	十六.閣下有否提高員工之警覺以留意電器發生故障時所能引起的危險，和隨時報告該等故障？
	

	十七.是否所有員工都知道怎麼去應付因電器故障引起之火警或其他火警？
	


為減少貴廠發生火警之危險，上述任何問題之答案如屬「否」者，請就有關事項立即採取行動，否則任何延誤均足以引起嚴重後果
